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Расчет высших гармоник в электрических сетях является одним 
из наиболее важных и в то же время сложных вопросов проблемы 
качества электроэнергии. Точный расчет и анализ режима 
электрической сети невозможен без учета активных сопротивлений. 
Однако корректный учет активных сопротивлений (амплитудно-
частотных характеристик) элементов электрической сети – весьма 
сложная задача. В расчетах активными сопротивлениями обычно 
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пренебрегают и учитывают только реактивные. В этом случае 
согласно теореме Фостера для чисто реактивных цепей имеет место 
чередование нулей и полюсов частотных характеристик входных и 
взаимных сопротивлений [1]. Если в обычных режимах 
пренебрежение активными сопротивлениями не вносит заметной 
погрешности, то в случае резонанса токов или напряжений активное 
сопротивление существенно влияет на оценку частотной 
характеристики. Но даже при не очень сложной структуре 
электрической сети расчет частотной характеристики с учетом 
активных сопротивлений затруднителен, что обусловлено 
необходимостью проведения его в комплексных числах.  
В связи с этим возникает потребность в разработке достаточно 
простой методики оценки активного сопротивления электрической 
сети. Для решения поставленной задачи использованы расчеты 
амплитудно-частотных характеристик активных и реактивных 
сопротивлений для электрических цепей различной сложности и 
конфигурации. На рис. 1 приведен характерный участок амплитудно-
частотной характеристики активного и реактивного сопротивлений 
вблизи резонанса токов и напряжений.  
Как видно из рисунка, для нерезонансных режимов, а также в 
случае резонанса напряжений входное активное сопротивление 
электрической сети практически неизменно. Его можно с 
достаточной для практических расчетов точностью определить путем 
схемы замещения, составленной только из активных сопротивлений. 
В случае резонанса токов активное сопротивление существенно 
возрастает и становится определяющим при нахождении полного 
сопротивления. Оценим значение активного сопротивления при 
резонансе токов.  
Эквивалентная схема электрической сети при параллельном 
резонансе имеет вид, показанный на рис. 2. Полное сопротивление 
этой цепи на частоте ω [2] определяется по формуле 
𝑧 =
(𝑟∑+𝑗𝜔𝐿)(−
𝑗
𝜔𝐶
)
𝑟∑+𝑗(𝜔𝐿−
1
𝜔𝐶
)
 , (1) 
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где 𝑟∑ – суммарное активное сопротивление контура. 
Резонансная частота рассматриваемой цепи 
𝜔0 = √
1
𝐿𝐶
−
𝑟∑
2
𝐿2
≈ √
1
𝐿𝐶
  , (2) 
 
так как 𝑟∑ ≪  𝜔0𝐿. 
С учетом этого 
z =
𝐿
𝐶𝑟∑
− 𝑗
1
𝜔0𝐶
=
𝑋𝐶
2
𝑟∑
− 𝑗𝑋𝐶   , (3) 
 
 
Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика входного сопротивления сети 
 
 
Рис. 2. Схема замещения сети при параллельном резонансе 
 
где 𝑋𝑐  – емкостное сопротивление контура на частоте 
параллельного резонанса. 
Таким образом, активное сопротивление при резонансе токов 
определяется по выражению 
𝑅 = 𝑋𝐶
2/𝑟∑  (4) 
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Необходимо отметить, что это выражение можно использовать 
для гармоник, частоты которых отличаются от резонансной не более 
чем на ±5 %. При этом погрешность определения эквивалентного 
активного сопротивления составляет 10–15 %.Данный метод может 
быть применим для электрических сетей 6–10 кВ, отличающихся 
высокой добротностью. 
Важным в рассматриваемом вопросе является метод 
определения активных сопротивлений различных элементов на 
частотах гармоник. Существующие методы определения активных 
сопротивлений дают противоречивые результаты и, на наш взгляд, 
окончательный вывод о применимости того или иного подхода 
можно сделать лишь после тщательных экспериментальных 
исследований [3, 4]. 
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